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PCA

Potsxic Contrum
Axreorracit

LA” — metoda objeta zakresem akredytaciji

Stwierdzenia zgodnosci sq przedstawiane j

pomija etap pobierania prébek.

PCA,

ako:

- wynik zgodny {akceptacja) - zmierzona wartos¢ jest ponizej granicy akceptacii, przy czym ryzyko btednej akceptacji wynosi do 50%.
- wynik niezgodny {odrzucenie) - zmierzona warto$¢ przekracza granice akceptacji, pray czym ryzyko biednego odrzucenia wynosi do 50%.
Stwierdzenie zgodnosci jest oparte na poziomie ufnosci 95% i k=2 dla niepewnosci rozszerzonej wraz z etapem pobierania prébek.
* Niepewnos¢ metody PN-EN ISO 6222:2004 zostata oszacowana zgodnie z PN-EN 1SO 29201:2022-02 wedtug podejécia catosciowego. Aktualnie oszacowana niepewnosc¢ pomiaru
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 491/23
ZLECENIODAWCA ZAKLAD UStUG WODNO-SCIEKOWYCH Sp. z 0.0.
Ul. Krdtka 9; 69-100 Stubice; NIP: 598-00-03-799

Identyfikacja miejsca pobrania Wodociag Rybocice, Kunice 13, kottownia — kurek czerpalny.

FETT 5 =
Rodza! prob}q - = a.do Spozycs Stan dostarczonej probki Bez zastrzezen
Rodzaj monitoringu Badanie wtasne
Numer probki 491/23 Nr protokotu pobrania 331/23
Prébka pobrana zgodnie 2 normg PN-EN 1SO 19458:2007*? Prébka pobrana i dostarczona przez: MO-pracownik laboratorium LabStar
Data / godz. pobrania 14.02.2023 godz. 09.30 Data /godz. przyjecia prébki 14,02.2023 godz. 15.00
Data rozpoczecia badania 14.02.2023 Data zakoriczenia badania 17.02.2023

WYNIKI BADAN
Lp Badany parametr Metoda badawcza Status Jednostka Wynik badania Wymagania | - Parametr zgodny
1) / niezgodny 2)

3, | Nalbardzie] prawdopodabna PN-EN ISO 9308-2:2014-06 AZ | NPL/100ml 0 0 2g0dny

liczba bakterii grupy coli

Najbardziej prawdopodobna .
2. L — PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 AZ NPL/100 ml 0 0 zgodny
3. | Liczba Enterokokow katowych PN-EN ISO 7899-2:2004 AZ jtk/100 ml 0 0 zgodny
4, | O8Oinaliczbakoloniiw 22£2°C | o\ e 150 6222:2004 AZ | jtk/Lml 2(0:8) 2009 2godny

po 684 h
LEGENDA:

,2" - metoda objeta systemem jakosci, zatwierdzona przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie, nr Decyzji HK.9020.2.23.2022 2 dn.24.06.2022r.
1) - Podstawa stwierdzenia zgodnosci z wymaganiami: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia Dz.U. poz. 2294 z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody do spoiycia przez ludzi.
2) - Stwierdzenia zgodnosci 2 wymaganiami zgodnie z pkt.4.2.1 ILAC-G8/2019, z zastosowaniem zasady prostej akceptacji.

5) - Zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizmdw nie przekraczata: 100jtk/1ml w wodzie wprowadzonej do sieci wodociggowej; 200jtk/1ml w kranie konsumenta.

Wyniki badari odnosz3 sie wytgcznie do ba

Sprawozdanie zawiera 1 ponumerowang s

danej prébki.

trone.

Bez pisemne] zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

Data sporzadzenia sprawozdania:
17.02.2023

Imie i nazwisko oraz podpis osoby autoryzujacej i zatwierdzajacej sprawozdanie z badar:
Kierownik ds. Jakosci / Joanna Olejnik
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0s. Zachéd AB/u/13, 73-110 Stargard
NIP 854-228-47-13, Reg. 36379114
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